sammanfattning av

ENERGIDEKLARATION

Spinnmastargatan 1, 244 63 Furulund
Kavlinge kommun

Nybyggnadsar: 2008
Energideklarations-ID: 746319

ENERGIKLASSER

D

DENNA BYGGNADS
ENERGIKLASS

Energiprestanda:

D> 55 KWh/m? och ar

Krav vid uppforande av
E ny byggnad [mars 2015]:
Energiklass C, 50 kWh/m? och ar

Uppvarmningssystem:
Varmepump-luft/vatten (el)

Radonmatning:
Inte utford

Atgardsforslag:
Har lamnats

Energideklarationen ar utférd av:
Gote Larsson, GLB Energi AB,
2016-11-03

Energideklarationen &r giltig till:
2026-11-03

Energideklarationen i sin helhet
finns hos byggnadens &gare.

For mer information:
www.boverket.se/energideklaration

Sammanfattningen &r upprattad enligt
Boverkets foreskrifter och allmanna rad
(2007:4) om energideklaration fér byggnader.
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Boverket

Byggnaden - Identifikation

Lan

Energideklaration Version: 24
Dekl.id: 746319

Kommun

Skane Kavlinge

0.B.S! Smahus i bostadsratt ska deklareras av bostadsrattsforeningen.

[‘_’_ Egna hem (privatédgda smahus)

Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn)
Portvakten 1

Egen beteckning

Husnummer Prefix byggnadsid Byggnadsid Orsak till avvikelse
1 74 124405 Adressuppgifter ar fel/saknas
Adress

Spinnméstargatan 1

Postnummer |Postort Huvudadress

24463 Furulund ®




Byggnaden - Egenskaper

(® Nej
" Ja enligt 3 kap KML

 Ja enligt SBM-forordningen

Ar byggnaden en sadan sérskilt vardefull
byggnad som avses i 8 kap 13 § PBL?

(® Nej

(" Ja, & utpekad i detaljplan eller
omradesbestammelser

C Ja, &r utpekad i annan typ av
dokument

O Ja, egen bedémning

Typkod Byggnadskategori
220 - Smahusenhet, bebyggd En- och tvabostadshus
Byggnadens komplexitet Byggnadstyp Nybyggnadsar
® Enkel (@ Komplex Gavel 2008
Atemp matt vdrde (exkl. Avarmgarage) Verksamhet Procent av
130 5 Férdela enligt nedan: Atemp (exkl.
m Avarmgarage)
Finns installerad eleffekt >10 W/m? for
uppvarmning och varmvatienproduktion Bostéder (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvarmd kallare) 100
. .
® Ja € Nej Ovrig verksamhet - ange vad
Ar byggnaden skyddad som byggnadsminne?
Summa 100




Energianvandning

Verklig forbrukning
Vilken 12-manadsperiod avser energiuppgifterna? (ange forsta
manaden i formatet AAMM)

1510 - 1609

Berédknad forbrukning
Berdknad energianvandning anges for nybyggda/andra byggnader
utan matbar férbrukning och normaléarskorrigeras ej

-

Hur mycket energi har anvants for varme och komfortkyla angivet ar
(ange matt varde om mdjligt)?
Angivna virden ska inte vara normalarskorrigerade

Omvandlingsfaktorer for branslen i tabellen nedan galler om inte
annat uppmatts:

Matt  Férdelat Eldningsolja 10 000 kWh/m?
varde  varde |Naturgas 11 000 kWh/1 000 m* (effektivt varmevarde)
Fjarrvarme (1) wh O C Stadsgas 4 600 kWh/1 000 m?*
Paliet 4 500-5 000 kWh/ton, beroende av
ellets 4
Eldningsolja (2) KWh C traslag och fukthalt
Naturgas, stadsgas (3) kwh O (" |Kalla: Energimyndigheten ; .
Fér dvriga biobransle varierar varmevéardet beroende av
sammansatining och fukthalt. Det ar expertens ansvar att omrakna
Ved (4) kWh C (- brénslets vikt eller volym till energi pa ett korrekt satt.
Flis/pellets/briketter (5) kwh O G
Ovrigt biobransle (6) kwh O C
El (vattenburen) (7) wh O
El (direktverkande) (8) kwh (" |Ovrig el (ange matt virde om mdjligt)
Angivna virden ska inte vara normalarskorrigerade
El (luftburen) (9) kwh C Matt  Fordelat
véarde varde
Markvarmepump (el) (10) kwh O C Fastighetsel® {15) KWh O (“
Varmepump-franluft (el) (11) kWh C C Hushallsel® (16) 3000 kwh C (@
Varmepump-luftfiuft (el) (12) kwn O O Verksamhetsel' (17) KWh C
Véarmepump-luftivatten (el) (13) 6590 kwh (o El fér komfortkyla (18) KWh e
Energi for uppvarmning -
och varmvatten' (31) 6590 kwh Tillagg komfortkyla® (19) 0 kwh
Varav energi till ° Byagnadens
varmvattenberedning 2500 wwn (7 @ energianvﬁn{lgnglng' 3) 6590 kwh
Fiarrkyla (14 wh Byggnadens
Jarrkyla (14) elanvindning’ (34) 6590 kwh
Finns solvarme? Beraknad
(‘ Ange solfangararea energiproduktion
® Nej
O ! m? KWhiar
Finns solcellsystem? Beraknad
Ange solcellsarea elproduktion
(T Ja (8 Nej
m? kWh/ar
Ort (Energi-Index) Normalarskorrigerat varde
(Energi-Index)?®
Kavlinge 7196 kwh
Energiprestanda ...varav el Referensvarde 1 Referensvarde 2
(enligt nybyggnadskrav) (statistiskt intervall)
55 kWh/m? ar 55 kWh/m? ,ar 50 kWh/m? ,ar 657~ 79 kWhim? ar

' Summa 1-13 £1)

“ Den el som ingar i fastighetsenergin

* Den el som ing4r i hushallsenergin

4 . . .
Den el som ingar i verksamhetsenergin

¢ Berdkning av vardet sker med utgangspunkt i vilket energislag och typ av kylsystem som anvénds (se Boverkets byggregler, BFS 2008:20

och BFS 2011:6)
¢ Enligt definition i Boverkets byggregler (Summa 1-15, 18-19 (£3))

” Den el som ingar i byggnadens energianvandning (Summa 7-13,15,18-19 (4))

* Underlag fér energiprestanda




Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav pa aterkommande ventilationskontroll | byggnaden? (" Ja (@ Nej
Typ av ventilationssystem v FTX [~ FT [T F med 4tervinning
[~ F [ Sjalvdrag

Uppgifter om luftkonditioneringssystem

‘Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt stérre &n 12kW? (" Ja (® Nej

Uppgifter om radon

JArradonhalten matt? (" Ja (® Nej




Utforda energieffektiviseringsatgarder sedan foregaende energideklaration

Rekommendationer om kostnadseffektiva atgarder

Atgardsforslag (Dekl.id: 746319)

Styr- och reglerteknisk

Installationsteknik

Byggnadsteknik

Yarme I Varmvattenbesparande atgérder [~ Tillaggsisolering vindsbjalklag/tak
]_ A radlaiorven.lller l_ Energieffektiv belysning r_ Tillaggsisolering véggar
r iRjistaning av vormesysiom [ Isolering av rér och ventilationskanaler '_ Tillaggsisolering kallare/mark
'_ Tids/hphavastyming:ay vammesysiam Im Byte/installation av varmepump l_ Byte till energieffektiva
o Rengéring och/eller luftning av ; ; ’ ; fonster/fonsterddrrar
varmesystem [ Byte/installation av energieffektivare
varmekalla r Komplettering fonster/fonsterdorrar
[H Maxbegransning av innetemperatur . . med innerruta
. I Byte/komplettering av ventilationssystem
[ Ny inomhusgivare ' Benion siat & [T Tatning
ervinning av ventilationsvarme & 5 8 5
I— Byte/installation av tryckstyrda pumpar l‘" . 9 ' fonster/fonsterdorrar/ytterdérrar
B Installation av solvarme [V Annan atgard
[ Installation av solceller
Ventilation [” Annan atgérd
[_ Injustering av ventilationssystem
|_ Tidsstyrning av ventilationssystem
T Behovsstyrning av ventilationssystem
B Byte/installation av varvialsstyrda flaktar
[ Annan atgard
Belysning, kylning m.m.
[ Tids-Ibehovsstyrning av belysning
il Tids-/behovsstyrning av kyla
l_ Annan atgard
Minskad energianvandning Kostnad per sparad kWh
0 kWh/ar 0 kr/kWh

Beskrivning av atgarden




Ovrigt

Har byggnaden deklarerats tidigare? (" Ja

(@ Nej

Har byggnaden Vid nej, vilket undantag aberopas
besiktigats pa plats?

®Ja (" Ne Kommentar
2016-11-03

Expert
Férnamn Efternamn
Gote Larsson
Datum fér godkénnande E-postadress
2016-11-03 glbe@telia.com
Certifikatnummer Certifieringsorgan Behdrighetsniva
SC0666-16 SP Certifiering Normal
Foretag

GLB Energi AB







